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Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 gilt für gesamtes Projekt:    Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden.
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Kabelumbaustromwandler KUW1
für isolierte Kabel max. 18mm Durchmesser

S1 S2

KUW1/30-60
60A/1A, 0,2VA, Kl.3

-BL1

S1 S2

KUW1/30-75
75A/1A, 0,2VA, Kl.3

-BL2

S1 S2

KUW1/30-100
100A/1A, 0,2VA, Kl.3

-BL3

S1 S2

KUW1/30-125
125A/1A, 0,2VA, Kl.3

-BL4

S1 S2

KUW1/30-150
150A/1A, 0,2VA, Kl.3

-BL5

S1 S2

KUW1/30-200
200A/1A, 0,2VA, Kl.1

-BL6

S1 S2

KUW1/40-100
100A/1A, 0,2VA, Kl.1

-BL8

S1 S2

KUW1/40-125
125A/1A, 0,2VA, Kl.1

-BL9

S1 S2

KUW1/40-150
150A/1A, 0,2VA, Kl.1

-BL10

S1 S2

KUW1/40-150
150A/5A, 1,0VA, Kl.1

-BL13

S1 S2

KUW1/40-200
200A/1A, 0,2VA, Kl.0,5

-BL11

S1 S2

KUW1/40-200
200A/5A, 1,0VA, Kl.1

-BL14

S1 S2

KUW1/40-250
250A/1A, 0,2VA, Kl.0,5

-BL12

S1 S2

KUW1/40-250
250A/5A, 1,0VA, Kl.0,5

-BL15

S1 S2

KUW1/30-250
250A/1A, 0,2VA, Kl.1

-BL7
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Kabelumbaustromwandler KUW2
für isolierte Kabel max. 28mm Durchmesser

S1 S2

KUW2/40-200
200/1A, 0,2VA, Kl.1

-BL21

S1 S2

KUW2/40-250
250/1A, 0,2VA, Kl.1

-BL22

S1 S2

KUW2/40-300
300/1A, 0,2VA, Kl.1

-BL23

S1 S2

KUW2/40-400
400/1A, 0,2VA, Kl.1

-BL24

S1 S2

KUW2/40-500
500/1A, 0,2VA, Kl.0,5

-BL25

S1 S2

KUW2/40-250
250/5A, 1VA, Kl.1

-BL26

S1 S2

KUW2/40-300
300/5A, 1VA, Kl.1

-BL27

S1 S2

KUW2/40-400
400/5A, 1VA, Kl.1

-BL28

S1 S2

KUW2/40-500
500/5A, 1VA,Kl.1

-BL29
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Kabelumbaustromwandler KUW4/60
für isolierte Kabel max. 42mm Durchmesser

S1 S2

KUW4/60-250
250/1A, 0,5VA, Kl.1

-BL31

S1 S2

KUW4/60-300
300/1A, 0,5VA, Kl.1

-BL32

S1 S2

KUW4/60-400
400/1A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL33

S1 S2

KUW4/60-500
500/1A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL34

S1 S2

KUW4/60-600
600/1A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL35

S1 S2

KUW4/60-300
300/5A, 0,5VA, Kl.1

-BL41

S1 S2

KUW4/60-400
400/5A, 0,5VA, Kl.1

-BL42

S1 S2

KUW4/60-500
500/5A, 0,5VA, Kl.1

-BL43

S1 S2

KUW4/60-600
600/5A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL44

S1 S2

KUW4/60-750
750/1A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL36

S1 S2

KUW4/60-800
800/1A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL37

S1 S2

KUW4/60-1000
1000/1A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL38

S1 S2

KUW4/60-750
750/5A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL45

S1 S2

KUW4/60-800
800/5A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL46

S1 S2

KUW4/60-1000
1000/5A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL47
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Kabelumbaustromwandler KUW4.2/60
für isolierte Kabel max. 42x84mm Durchmesser

S1 S2

KUW4.2/60-250
250/1A, 0,5VA, Kl.1

-BL51

S1 S2

KUW4.2/60-300
300/1A, 0,5VA, Kl.1

-BL52

S1 S2

KUW4.2/60-400
400/1A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL53

S1 S2

KUW4.2/60-500
500/1A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL54

S1 S2

KUW4.2/60-600
600/1A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL55

S1 S2

KUW4.2/60-300
300/5A, 0,5VA, Kl.1

-BL61

S1 S2

KUW4.2/60-400
400/5A, 0,5VA, Kl.1

-BL62

S1 S2

KUW4.2/60-500
500/5A, 0,5VA, Kl.1

-BL63

S1 S2

KUW4.2/60-600
600/5A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL64

S1 S2

KUW4.2/60-750
750/1A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL56

S1 S2

KUW4.2/60-800
800/1A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL57

S1 S2

KUW4.2/60-1000
1000/1A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL58

S1 S2

KUW4.2/60-750
750/5A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL65

S1 S2

KUW4.2/60-800
800/5A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL66

S1 S2

KUW4.2/60-1000
1000/5A, 0,5VA, Kl.0,5

-BL67
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STÜCKLISTE

BMK Seite und Pfad Menge Bezeichnung Typbezeichnung Hersteller Bestellnummerlfd.Nr.

Janitza 2013_04_26.F01

=STR+-BL1 =STR/1.0 1 Kabelumbaustromwandler 60A/1A, 0,2VA, Kl.3 KUW1/30-60 Janitza electronics GmbH 15.03.3101

=STR+-BL2 =STR/1.2 1 Kabelumbaustromwandler 75A/1A, 0,2VA, Kl.3 KUW1/30-75 Janitza electronics GmbH 15.03.3112

=STR+-BL3 =STR/1.3 1 Kabelumbaustromwandler 100A/1A, 0,2VA, Kl.3 KUW1/30-100 Janitza electronics GmbH 15.03.3123

=STR+-BL4 =STR/1.4 1 Kabelumbaustromwandler 125A/1A, 0,2VA, Kl.3 KUW1/30-125 Janitza electronics GmbH 15.03.3134

=STR+-BL5 =STR/1.5 1 Kabelumbaustromwandler 150A/1A, 0,2VA, Kl.3 KUW1/30-150 Janitza electronics GmbH 15.03.3145

=STR+-BL6 =STR/1.6 1 Kabelumbaustromwandler 200A/1A, 0,2VA, Kl.1 KUW1/30-200 Janitza electronics GmbH 15.03.3156

=STR+-BL7 =STR/1.7 1 Kabelumbaustromwandler 250A/1A, 0,2VA, Kl.1 KUW1/30-250 Janitza electronics GmbH 15.03.3177

=STR+-BL8 =STR/1.1 1 Kabelumbaustromwandler 100A/1A, 0,2VA, Kl.1 KUW1/40-100 Janitza electronics GmbH 15.03.3208

=STR+-BL9 =STR/1.2 1 Kabelumbaustromwandler 125A/1A, 0,2VA, Kl.1 KUW1/40-125 Janitza electronics GmbH 15.03.3219

=STR+-BL10 =STR/1.3 1 Kabelumbaustromwandler 150A/1A, 0,2VA, Kl.1 KUW1/40-150 Janitza electronics GmbH 15.03.32210

=STR+-BL11 =STR/1.4 1 Kabelumbaustromwandler 200A/1A, 0,2VA, Kl.0,5 KUW1/40-200 Janitza electronics GmbH 15.03.32511

=STR+-BL12 =STR/1.5 1 Kabelumbaustromwandler 250A/1A, 0,2VA, Kl.0,5 KUW1/40-250 Janitza electronics GmbH 15.03.32612

=STR+-BL13 =STR/1.1 1 Kabelumbaustromwandler 150A/5A, 1,0VA, Kl.1 KUW1/40-150 Janitza electronics GmbH 15.03.32913

=STR+-BL14 =STR/1.2 1 Kabelumbaustromwandler 200A/5A, 1,0VA, Kl.1 KUW1/40-200 Janitza electronics GmbH 15.03.33014

=STR+-BL15 =STR/1.4 1 Kabelumbaustromwandler 250A/5A, 1,0VA, Kl.0,5 KUW1/40-250 Janitza electronics GmbH 15.03.33115

=STR+-BL21 =STR/2.0 1 Kabelumbaustromwandler 200/1A, 0,2VA, Kl.1 KUW2/40-200 Janitza electronics GmbH 15.03.35116

=STR+-BL22 =STR/2.2 1 Kabelumbaustromwandler 250/1A, 0,2VA, Kl.1 KUW2/40-250 Janitza electronics GmbH 15.03.35217

=STR+-BL23 =STR/2.3 1 Kabelumbaustromwandler 300/1A, 0,2VA, Kl.1 KUW2/40-300 Janitza electronics GmbH 15.03.35418

=STR+-BL24 =STR/2.4 1 Kabelumbaustromwandler 400/1A, 0,2VA, Kl.1 KUW2/40-400 Janitza electronics GmbH 15.03.35619

=STR+-BL25 =STR/2.5 1 Kabelumbaustromwandler 500/1A, 0,2VA,Kl.0,5 KUW2/40-500 Janitza electronics GmbH 15.03.35820

=STR+-BL26 =STR/2.1 1 Kabelumbaustromwandler 250/5A, 1VA, Kl.1 KUW2/40-250 Janitza electronics GmbH 15.03.35321

=STR+-BL27 =STR/2.2 1 Kabelumbaustromwandler 300/5A, 1VA, Kl.1 KUW2/40-300 Janitza electronics GmbH 15.03.35522

=STR+-BL28 =STR/2.3 1 Kabelumbaustromwandler 400/5A, 1VA, Kl.1 KUW2/40-400 Janitza electronics GmbH 15.03.35723

=STR+-BL29 =STR/2.4 1 Kabelumbaustromwandler 500/5A, 1VA, Kl.1 KUW2/40-500 Janitza electronics GmbH 15.03.35924

=STR+-BL31 =STR/3.0 1 Kabelumbaustromwandler 250/1A, 0,5VA, Kl.1 KUW4/60-250 Janitza electronics GmbH 15.03.36525

=STR+-BL32 =STR/3.2 1 Kabelumbaustromwandler 300/1A, 0,5VA, Kl.1 KUW4/60-300 Janitza electronics GmbH 15.03.36626

=STR+-BL33 =STR/3.3 1 Kabelumbaustromwandler 400/1A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4/60-400 Janitza electronics GmbH 15.03.36827

=STR+-BL34 =STR/3.4 1 Kabelumbaustromwandler 500/1A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4/60-500 Janitza electronics GmbH 15.03.37028

=STR+-BL35 =STR/3.5 1 Kabelumbaustromwandler 600/1A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4/60-600 Janitza electronics GmbH 15.03.37229

=STR+-BL36 =STR/3.6 1 Kabelumbaustromwandler 750/1A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4/60-750 Janitza electronics GmbH 15.03.37430

=STR+-BL37 =STR/3.7 1 Kabelumbaustromwandler 800/1A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4/60-800 Janitza electronics GmbH 15.03.37631

=STR+-BL38 =STR/3.8 1 Kabelumbaustromwandler 1000/1A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4/60-1000 Janitza electronics GmbH 15.03.37832

=STR+-BL41 =STR/3.1 1 Kabelumbaustromwandler 300/5A, 0,5VA, Kl.1 KUW4/60-300 Janitza electronics GmbH 15.03.36733

=STR+-BL42 =STR/3.2 1 Kabelumbaustromwandler 400/5A, 0,5VA, Kl.1 KUW4/60-400 Janitza electronics GmbH 15.03.36934

=STR+-BL43 =STR/3.3 1 Kabelumbaustromwandler 500/5A, 0,5VA, Kl.1 KUW4/60-500 Janitza electronics GmbH 15.03.37135

=STR+-BL44 =STR/3.4 1 Kabelumbaustromwandler 600/5A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4/60-600 Janitza electronics GmbH 15.03.37336

=STR+-BL45 =STR/3.5 1 Kabelumbaustromwandler 750/5A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4/60-750 Janitza electronics GmbH 15.03.37537

=STR+-BL46 =STR/3.6 1 Kabelumbaustromwandler 800/5A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4/60-800 Janitza electronics GmbH 15.03.37738
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=STR+-BL47 =STR/3.7 1 Kabelumbaustromwandler 1000/5A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4/60-1000 Janitza electronics GmbH 15.03.37939

=STR+-BL51 =STR/4.0 1 Kabelumbaustromwandler 250/1A, 0,5VA, Kl.1 KUW4.2/60-250 Janitza electronics GmbH 15.03.38040

=STR+-BL52 =STR/4.2 1 Kabelumbaustromwandler 300/1A, 0,5VA, Kl.1 KUW4.2/60-300 Janitza electronics GmbH 15.03.38141

=STR+-BL53 =STR/4.3 1 Kabelumbaustromwandler 400/1A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4.2/60-400 Janitza electronics GmbH 15.03.38342

=STR+-BL54 =STR/4.4 1 Kabelumbaustromwandler 500/1A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4.2/60-500 Janitza electronics GmbH 15.03.38543

=STR+-BL55 =STR/4.5 1 Kabelumbaustromwandler 600/1A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4.2/60-600 Janitza electronics GmbH 15.03.38744

=STR+-BL56 =STR/4.6 1 Kabelumbaustromwandler 750/1A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4.2/60-750 Janitza electronics GmbH 15.03.38945

=STR+-BL57 =STR/4.7 1 Kabelumbaustromwandler 800/1A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4.2/60-800 Janitza electronics GmbH 15.03.39146

=STR+-BL58 =STR/4.8 1 Kabelumbaustromwandler 1000/1A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4.2/60-1000 Janitza electronics GmbH 15.03.39347

=STR+-BL61 =STR/4.1 1 Kabelumbaustromwandler 300/5A, 0,5VA, Kl.1 KUW4.2/60-300 Janitza electronics GmbH 15.03.38248

=STR+-BL62 =STR/4.2 1 Kabelumbaustromwandler 400/5A, 0,5VA, Kl.1 KUW4.2/60-400 Janitza electronics GmbH 15.03.38449

=STR+-BL63 =STR/4.3 1 Kabelumbaustromwandler 500/5A, 0,5VA, Kl.1 KUW4.2/60-500 Janitza electronics GmbH 15.03.38650

=STR+-BL64 =STR/4.4 1 Kabelumbaustromwandler 600/5A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4.2/60-600 Janitza electronics GmbH 15.03.38851

=STR+-BL65 =STR/4.5 1 Kabelumbaustromwandler 750/5A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4.2/60-750 Janitza electronics GmbH 15.03.39052

=STR+-BL66 =STR/4.6 1 Kabelumbaustromwandler 800/5A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4.2/60-800 Janitza electronics GmbH 15.03.39253

=STR+-BL67 =STR/4.7 1 Kabelumbaustromwandler 1000/5A, 0,5VA, Kl.0,5 KUW4.2/60-1000 Janitza electronics GmbH 15.03.39454
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LagerLagernummer Typenbezeichnung
Bestellnummer Bezeichnung Hersteller

Janitza 2013_05_23.F02

lfd.Nr. Lieferant

1 Kabelumbaustromwandler 60A/1A, 0,2VA, Kl.3
Janitza electronics GmbH1 Janitza electronics GmbH1503310

KUW1/30-60
15.03.310 max. Durchmesser Primärleiter 18mm, mit 3m Leitung sekundär

1 1503311
KUW1/30-75 Kabelumbaustromwandler 75A/1A, 0,2VA, Kl.3

max. Durchmesser Primärleiter 18mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH2 Janitza electronics GmbH

15.03.311

1 1503312
KUW1/30-100 Kabelumbaustromwandler 100A/1A, 0,2VA, Kl.3

max. Durchmesser Primärleiter 18mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH3 Janitza electronics GmbH

15.03.312

1 1503313
KUW1/30-125 Kabelumbaustromwandler 125A/1A, 0,2VA, Kl.3

max. Durchmesser Primärleiter 18mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH4 Janitza electronics GmbH

15.03.313

1 1503314
KUW1/30-150 Kabelumbaustromwandler 150A/1A, 0,2VA, Kl.3

max. Durchmesser Primärleiter 18mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH5 Janitza electronics GmbH

15.03.314

1 1503315
KUW1/30-200 Kabelumbaustromwandler 200A/1A, 0,2VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 18mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH6 Janitza electronics GmbH

15.03.315

1 1503317
KUW1/30-250 Kabelumbaustromwandler 250A/1A, 0,2VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 18mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH7 Janitza electronics GmbH

15.03.317

1 1503320
KUW1/40-100 Kabelumbaustromwandler 100A/1A, 0,2VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 18mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH8 Janitza electronics GmbH

15.03.320

1 1503321
KUW1/40-125 Kabelumbaustromwandler 125A/1A, 0,2VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 18mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH9 Janitza electronics GmbH

15.03.321

1 1503322
KUW1/40-150 Kabelumbaustromwandler 150A/1A, 0,2VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 18mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH10 Janitza electronics GmbH

15.03.322

1 1503329
KUW1/40-150 Kabelumbaustromwandler 150A/5A, 1,0VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 18mm, mit 0,5m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH11 Janitza electronics GmbH

15.03.329

1 1503325
KUW1/40-200 Kabelumbaustromwandler 200A/1A, 0,2VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 18mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH12 Janitza electronics GmbH

15.03.325

1 1503330
KUW1/40-200 Kabelumbaustromwandler 200A/5A, 1,0VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 18mm, mit 0,5m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH13 Janitza electronics GmbH

15.03.330

1 1503326
KUW1/40-250 Kabelumbaustromwandler 250A/1A, 0,2VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 18mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH14 Janitza electronics GmbH

15.03.326

1 1503331
KUW1/40-250 Kabelumbaustromwandler 250A/5A, 1,0VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 18mm, mit 0,5m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH15 Janitza electronics GmbH

15.03.331

1 1503351
KUW2/40-200 Kabelumbaustromwandler 200/1A, 0,2VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 28mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH16 Janitza electronics GmbH

15.03.351

1 1503352
KUW2/40-250 Kabelumbaustromwandler 250/1A, 0,2VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 28mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH17 Janitza electronics GmbH

15.03.352

1 1503353
KUW2/40-250 Kabelumbaustromwandler 250/5A, 1VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 28mm, mit 0,5m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH18 Janitza electronics GmbH

15.03.353

1 1503354
KUW2/40-300 Kabelumbaustromwandler 300/1A, 0,2VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 28mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH19 Janitza electronics GmbH

15.03.354

1 1503355
KUW2/40-300 Kabelumbaustromwandler 300/5A, 1VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 28mm, mit 0,5m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH20 Janitza electronics GmbH

15.03.355
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1 1503356
KUW2/40-400 Kabelumbaustromwandler 400/1A, 0,2VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 28mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH21 Janitza electronics GmbH

15.03.356

1 1303357
KUW2/40-400 Kabelumbaustromwandler 400/5A, 1VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 28mm, mit 0,5m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH22 Janitza electronics GmbH

15.03.357

1 1503358
KUW2/40-500 Kabelumbaustromwandler 500/1A, 0,2VA,Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 28mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH23 Janitza electronics GmbH

15.03.358

1 1503359
KUW2/40-500 Kabelumbaustromwandler 500/5A, 1VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 28mm, mit 0,5m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH24 Janitza electronics GmbH

15.03.359

1 1503380
KUW4.2/60-250 Kabelumbaustromwandler 250/1A, 0,5VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 42x84mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH25 Janitza electronics GmbH

15.03.380

1 1503381
KUW4.2/60-300 Kabelumbaustromwandler 300/1A, 0,5VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 42x84mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH26 Janitza electronics GmbH

15.03.381

1 1503382
KUW4.2/60-300 Kabelumbaustromwandler 300/5A, 0,5VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 42x84mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH27 Janitza electronics GmbH

15.03.382

1 1503383
KUW4.2/60-400 Kabelumbaustromwandler 400/1A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42x84mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH28 Janitza electronics GmbH

15.03.383

1 1503384
KUW4.2/60-400 Kabelumbaustromwandler 400/5A, 0,5VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 42x84mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH29 Janitza electronics GmbH

15.03.384

1 1503385
KUW4.2/60-500 Kabelumbaustromwandler 500/1A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42x84mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH30 Janitza electronics GmbH

15.03.385

1 1503386
KUW4.2/60-500 Kabelumbaustromwandler 500/5A, 0,5VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 42x84mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH31 Janitza electronics GmbH

15.03.386

1 1503387
KUW4.2/60-600 Kabelumbaustromwandler 600/1A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42x84mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH32 Janitza electronics GmbH

15.03.387

1 1503388
KUW4.2/60-600 Kabelumbaustromwandler 600/5A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42x84mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH33 Janitza electronics GmbH

15.03.388

1 1503389
KUW4.2/60-750 Kabelumbaustromwandler 750/1A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42x84mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH34 Janitza electronics GmbH

15.03.389

1 1503390
KUW4.2/60-750 Kabelumbaustromwandler 750/5A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42x84mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH35 Janitza electronics GmbH

15.03.390

1 1503391
KUW4.2/60-800 Kabelumbaustromwandler 800/1A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42x84mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH36 Janitza electronics GmbH

15.03.391

1 1503392
KUW4.2/60-800 Kabelumbaustromwandler 800/5A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42x84mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH37 Janitza electronics GmbH

15.03.392

1 1503393
KUW4.2/60-1000 Kabelumbaustromwandler 1000/1A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42x84mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH38 Janitza electronics GmbH

15.03.393

1 1503394
KUW4.2/60-1000 Kabelumbaustromwandler 1000/5A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42x84mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH39 Janitza electronics GmbH

15.03.394

1 1503365
KUW4/60-250 Kabelumbaustromwandler 250/1A, 0,5VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 42mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH40 Janitza electronics GmbH

15.03.365
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1 1503366
KUW4/60-300 Kabelumbaustromwandler 300/1A, 0,5VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 42mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH41 Janitza electronics GmbH

15.03.366

1 1503367
KUW4/60-300 Kabelumbaustromwandler 300/5A, 0,5VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 42mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH42 Janitza electronics GmbH

15.03.367

1 1503368
KUW4/60-400 Kabelumbaustromwandler 400/1A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH43 Janitza electronics GmbH

15.03.368

1 1503369
KUW4/60-400 Kabelumbaustromwandler 400/5A, 0,5VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 42mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH44 Janitza electronics GmbH

15.03.369

1 1503370
KUW4/60-500 Kabelumbaustromwandler 500/1A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH45 Janitza electronics GmbH

15.03.370

1 1503371
KUW4/60-500 Kabelumbaustromwandler 500/5A, 0,5VA, Kl.1

max. Durchmesser Primärleiter 42mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH46 Janitza electronics GmbH

15.03.371

1 1503372
KUW4/60-600 Kabelumbaustromwandler 600/1A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH47 Janitza electronics GmbH

15.03.372

1 1503373
KUW4/60-600 Kabelumbaustromwandler 600/5A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH48 Janitza electronics GmbH

15.03.373

1 1503374
KUW4/60-750 Kabelumbaustromwandler 750/1A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH49 Janitza electronics GmbH

15.03.374

1 1503375
KUW4/60-750 Kabelumbaustromwandler 750/5A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH50 Janitza electronics GmbH

15.03.375

1 1503376
KUW4/60-800 Kabelumbaustromwandler 800/1A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH51 Janitza electronics GmbH

15.03.376

1 1503377
KUW4/60-800 Kabelumbaustromwandler 800/5A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH52 Janitza electronics GmbH

15.03.377

1 1503378
KUW4/60-1000 Kabelumbaustromwandler 1000/1A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH53 Janitza electronics GmbH

15.03.378

1 1503379
KUW4/60-1000 Kabelumbaustromwandler 1000/5A, 0,5VA, Kl.0,5

max. Durchmesser Primärleiter 42mm, mit 3m Leitung sekundär
Janitza electronics GmbH54 Janitza electronics GmbH

15.03.379
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