
1. Constructie en werking
De standmelder type 4748 is bedoeld voor
het toekennen van de ventielstand (slag) aan
een analoog uitgangssignaal van 4...20 mA.
Wanneer het uitgangssignaal bijv. naar een
display wordt verstuurd, dan is controle van

de momentele stand direct mogelijk. De
standmelder wordt aangebouwd op pneu-
matische regelventielen. Directe aanbouw is
mogelijk of in combinatie met klepstandstel-
ler type 4763 en type 4765 op het regelven-
tiel.
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De slag van het regelventiel wordt als draai-
beweging via de stift (1.1) en de hefboom (1)
naar het magneetsysteem (2) van de stand-
melder overgedragen. Daardoor verandert
het magneetveld en dus de spanning in de
volgens het HALL-effect werkende sensor (2).
De nageschakelde elektronica vormt deze
spanning om in een stroomsignaal van
4...20 mA. 

Voor de instelling van het nulpunt en het be-
reik beschikt de standmelder over 4 micro-
schakelaars voor de voorinstelling en 2 po-
tentiometers voor de fijninregeling. Via een
180° verdraaibare connector kan de uit-
gangskarakteristiek van de standmelder wor-
den omgedraaid. Daardoor kan de gesloten
stand naar keuze worden gesignaleerd door
de waarde 4 mA of 20 mA. 
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1.1 Technische gegevens
Type 4748-0 4748-1

Uitgangssignaal 2-draadstechniek 4 ... 20 mA

Toelaatbare belasting
RB = 

US − 12 V
20 mA

Uitgangscircuit — Intrinsiekveilig

Voeding 2-draads 24 V

Spanningsbereik
12...45 V

Voor aansluiting op intrinsiekveilige
circuits met max. waarden

U0 = 25 V, IK = 100 mA, P = 0,8 W
(effectieve interne inductiviteit

en capaciteit zijn 
verwaarloosbaar klein) 1)

Overdrachtsgedrag Karakteristiek: Uitgang lineair met ingang
Afwijking: ≤1 % 2)

Hysterese ≤0,6 % 3)

Aanspreekbereik ≤0,1 %

Invloed hulpenergie ≤0,1 % bij spanningsvariaties binnen de
opgegeven grenzen 

HF- invloed ≤1 %, f = 150 MHz, 1 W zendvermogen, 0,5 m afstand

Invloed belasting ≤0,1 %

Toelaatbare omgevingstemperatuur –20...+70 °C max. 60 °C, temperatuurklasse T6

Invloed omgevingstemperatuur ≤0,3 %/10 K op aanvangs- en eindwaarde bereik2)

Rimpelspanning uitgangssignaal ≤0,3 % 

Slagbereiken min./max.             1 KSS-aanbouw 4763/4765: 7...60 mm
            2 Hefboom I: 7...60 mm
              Hefboom II: >60...103 mm (tot 120 mm op aanvraag)

Materialen Behuizing: gietaluminium, kunststof gecoat 
Externe onderdelen: WN 1.4571, Al-zwart geëloxeerd

Gewicht ca. 0,7 kg

Beschermingsklasse Bij directe aanbouw IP 65
bij KSS-aanbouw IP 54 (op aanvraag IP 65), zie EB 8363

1) Bijv. SAMSOMATIC-voedingscheider type 994-0103-cs-412 of gelijkstroomscheider type 994-0103-cmc-0303-5
2) Bij max. slag 100 % = 32° draaihoek
3) Bij min. slag 100 % = 8° draaihoek
4) Zie samenstelling PTB-certificaten
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2. Aanbouw
Afhankelijk van het slagbereik van het regel-
ventiel bij directe aanbouw of bij klepstand-
stelleraanbouw heeft de standmelder de 
beschikking over verschillende hefbomen (1)
met  bijbehorende bevestigingsonderdelen:
Hefboom voor aanbouw op klepstandsteller
incl. tussenstuk pos. 31 volgens fig. 5
Bestelnr. 1400-6710,
Hefboom I (157 mm) voor directe aanbouw
Bestelnr. 1400-6711 en
Hefboom II (210 mm) voor directe aanbouw
Bestelnr. 1400-6712.
De betreffende hefboom moet voor de aan-
bouw van de standmelder worden gemon-
teerd aan het regelventiel. Schuif daarvoor
de klemplaat (1.2) over de hefboom (1) en
steek beide samen op de sensoras; aanslui-
tend de bevestigingsschroef vastdraaien, de
meegeleverde stift (1.1) met moeren (22) en
ringen in de uitsparing van de hefboom be-
vestigen. Wanneer de stift (1.1) in uitzonde-
ringsgevallen aan de plaat (20) moet worden
bevestigd, dan moet de beugel (bestelnr.
0300-0969) op de hefboom worden gescho-
ven. De beugel klemt dan de stift in het sleuf-
gat van de hefboom. Opgelet: bij deze op-
stelling moet rekening worden gehouden met
een lineariteitsfout van max. 1,6%.
Bij directe aanbouw de korte stift (1.3) in het
gat van de klepstandstellerhefboom plaatsen.

2.1 Aanbouw aan regelventiel
Voor de aanbouw van de standmelder aan
ventielen in gietjukuitvoering is een aan-
bouwset bestelnr. 1400-5745 nodig.
Bij ventielen in stanguitvoering (stang Ø 18
t/m 32 mm) is bovendien de aanbouwset be-
stelnr. 1400-5342 nodig, welke naast de on-
derdelen van de voornoemde aanbouwset
ook nog een drager (28) bevat. 
Bij aanbouw van de standmelder aan ventie-
len vanaf DN 150 (model 240 en 250) moet
volgens tekeningnummer1.070-6002 Q te
werk worden gegaan.

Het apparaat heeft beschermingsklasse IP65.
Uit de aanbouwset de ronde afdichting
8 x 1,5 mm onder de ring (29) plaatsen. 
2.1.1 Aanbouw aan ventiel in gietjukuit-
voering (fig. 3)
Plaat (20) met schroeven (21) aan de koppe-
ling (24) van het ventiel schroeven. Deksel
van de standmelder afschroeven en het in-
strument met de bevestigingsschroef (11) en
ring (29) van het ventiel bevestigen. Let erop
dat de stift (1.1) door de spang van plaat (20)
hier tegenaan is geklemd. Belangrijk: Aan-
bouw kan links of rechts aan het ventiel wor-
den uitgevoerd, zie ook tabel in hoofdstuk  4.

2.1.2 Aanbouw aan ventiel in stanguitvoe-
ring (fig. 4)
Plaat (20) met schroeven (21) op de slagindi-
catie 924) van de klepstang schroeven. De
drager (28) en de spanplaat (26) op de stang
(27) plaatsen en licht vastdraaien. Drager
verschuiven, tot bij de halve ventielslag het
midden van de plaat (20) en de drager (28)
in lijn liggen en de hefboom (1) horizontaal
staat. Drager en spanplaat vastschroeven.
Standmelder tegen drager plaatsen; let erop
dat de stift (1.1) door de spang van de plaat
(20) wordt geleid. Standmelder met bevesti-
gingsschroef (11) en ring (29) vastschroeven.

Belangrijk: bij aanbouw links op het ventiel
(gezien op plaat (20), aandrijving boven)
moet de stift (1.1) aan de onderzijde van de
plaat aanliggen, en bij aanbouw rechts aan
de bovenzijde. 
2.2 Aanbouw op klepstandsteller
Ga als volgt te werk voor aanbouw van de
standmelder met korte hefboom aan de klep-
standsteller type 4765 en type 4763: O-ring-
afdichting (30) links en rechts in het tussen-
stuk (31) plaatsen. De beide cilinderschroe-
ven (33) door de standmelder en het tussen-
stuk steken en op de klepstandsteller plaat-
sen. Moeren (32) in het huis van de klep-
standsteller plaatsen en de cilinderschroeven
(33) vastschroeven. Stift (1.3) met de moeren
(22) zodanig aan de hefboom (1) van de
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klepstandsteller bevestigen, dat de korte hef-
boom van de standmelder is gekoppeld. 
De apparatuur heeft beschermingsklasse
IP54. Daarvoor de pluggen uit het deksel van
de klepstandsteller en het deksel van de
standmelder vervangen. Voor IP 65: op de
standmelder de ontluchting vervangen door
filter (bestelnr. 8504-0666).

2.3 Deksel behuizing
Na aanbouw van de standmelder moet erop
worden gelet dat wanneer het ventiel is inge-
bouwd de ont- en beluchtingsplug op het
huisdeksel naar beneden wijst.

11 29 1 1.2 22 1.1 2124 20 11 29 1.2 1 28 27 26 221.1 24 21 20

Fig. 3 ⋅ Aanbouw bijv. model 240
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Fig. 5 ⋅ Aanbouw met tussenstuk bijv. aan klepstandsteller type 4765 resp. 4763

Fig. 4 ⋅ Aanbouw aan ventiel in stanguitvoering
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3. Elektrische aansluiting
Zie voor het aansluitschema figuur 6 resp. het
opschrift op de printplaat. 
Ter controle van het uitgangssignaal bij de
eindinregeling kan een mA-meetinstrument
worden aangesloten over de klemmen 81 en
82. Tijdens deze controle moet de daar aan-
wezige steekbrug tijdelijk worden verwij-
derd. De standmelder is in 2-draadstechniek
uitgevoerd. De voedingsspanning is over het
algemeen 24 VDC. De spanning direct op de
aansluitklemmen van de standmelder mag,
rekening houdend met de kabelweerstanden,
tussen min. 12 en max. 45 VDC liggen.
Bij apparatuur voor explosiegevaarlijke om-
geving moeten de bepalingen conform VDE
0165 worden aangehouden. 

4. Bediening
4.1 Instelling van de standmelder
4.1.1 Werkingsrichting
Voor een slag van 0...100T kan het terug-
meldsignaal met de bijbehorende werkings-
richting (>> of <>) worden ingesteld op een
bereik van 4 tot 20 mA of 20 tot 4 mA. Dit be-
reik is zowel afhankelijk van de aanbouwpo-
sitie (directe aanbouw links of rechts op het
regelventiel resp. aanbouw op klepstandstel-
ler) als ook van het type aandrijving (mem-
braanstang door veerkracht ingaand of uit-
gaand). De gewenste werkingsrichting van
het uitgangssignaal wordt via de 7-polige
connector op de printplaat volgens de tabel
hieronder bepaald en aangegeven door het
connectorsymbool >> resp. <>.

Voor het omkeren van de werkingsrichting
moet de connector worden losgetrokken en
180° verdraaid weer worden geplaatst. 

4.2 Inregeling van nulpunt en bereik  (fig. 7)
Nulpunt (ZERO): het nulpunt wordt met de
schakelaars 3 en 4 vooringesteld en fijn inge-
regeld met de potentiometer ZERO. Deze is
normaal gesproken gerelateerd aan de
4mA-waarde.
Bereik (SPAN): Het bereik en daarmee de
eindwaarde wordt met de schakelaars 1 en 2
vooringesteld en met de potentiometer SPAN
fijningeregeld. Deze instelling heeft normaal
gesproken betrekking op de 20 mA-waarde.
Voorbeeld:
Bij een regelventiel welke vanuit de gesloten
stand (ventiel DICHT) naar de geopende
stand (ventiel OPEN) wordt gebracht, moet
het meldsignaal het bereik 4 ... 20 mA door-
lopen. De standmelder is aan de linkerkant
aangebouwd. 

81 82 31 32

+ _ + _

Meetinstrument Voedingseenheid

Aanbouwpositie aan regelventiel: op de plaat (20) gezien, aandrijving naar boven

Directe aanbouw links en 
aanbouw aan klepstandsteller rechts

Directe aanbouw rechts en 
aanbouw aan klepstandsteller links

Hefboom-
positie

Ventiel Werkingsrichting
(connectorsymb.)

Werkingsrichting
(connectorsymb.)

Ventiel Hefboom-
positie

<> >> <> >>

OPEN 20 mA 4 mA 4 mA 20 mA OPEN

DICHT 4 mA 20 mA 20 mA 4 mA DICHT

Fig. 6 ⋅ Elektrische aansluiting
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Voor de instelling over de klemmen 31 en 32
een geschikte voeding aansluiten. 
Ter controle van het uitgangssignaal de steek-
brug over de klemmen 81 en 82 verwijderen
en een geschikt mA-meetinstrument aanslui-
ten. 
Eerst voor de werkingsrichting de stand van
de 7-polige connector vastleggen. Volgens
de tabel moet het symbool voor bovenge-
noemd voorbeeld <> zijn. Wanneer dit niet
het geval is, de connector losmaken en 180°
verdraaid weer plaatsen. 
Nulpuntsinstelling
Regelventiel via het ingangssignaal van de
klepstandsteller naar de gesloten stand bren-
gen (ventiel DICHT — slag 0%)
Aanwijzing op meetinstrument aflezen, deze
moet ca. 4 mA bedragen. Bij kleine afwijkin-
gen corrigeren met de potentiometer ZERO,
tot de aanwijzing op 4 mA staat.
Wanneer de afwijking te groot is, dan moe-
ten de schakelaars 3 en 4 zodanig worden
ingesteld, dat er een mA-waarde wordt aan-
gewezen, welke in het stelbereik van de po-

tentiometer ZERO ligt.
Aansluitend het nulpunt met potentiometer
ZERO op exact 4 mA instellen. 
Bereikinstelling
Regelventiel via het ingangssignaal van de
klepstandsteller in de eindstand brengen
(ventiel OPEN — slag 100 %).
Aanwijzing van meetinstrument aflezen;
deze moet ca. 20  mA bedragen. Bij kleine
afwijkingen corrigeren met de potentiometer
SPAN, tot de aanwijzing op 20 mA staat.
Wanneer de afwijking te groot is, dan moe-
ten de schakelaars 1 en 2 zodanig worden
ingesteld, dat er een mA-waarde wordt aan-
gewezen, welke in het stelbereik van de po-
tentiometer SPAN ligt.
Aansluitende de potentiometer SPAN verstel-
len, tot de aanwijzing exact 20 mA is.
Omdat de nulpunts- en bereiksinstelling el-
kaar onderling beïnvloeden moet de correc-
tie met de potmeters worden herhaal tot dat
beide waarden kloppen.

Fig. 7 ⋅ Instellingen
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Connector voor
werkingsrichting
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5. PTB-certificaat voor type 4748-1.

SAMSON REGELTECHNIEK B.V.
Postbus 290 (Signaalrood 10)
NL - 2700 AG ZOETERMEER
Tel. 079 - 3610501   Fax. 079 - 3615930 EB 8363 NL

Technische wijzigingen, zonder voorafgaande aankondiging, voorbehouden.


